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Zbiorcza roczna ocena jakosci wody
w Plywalni ,,Stacja Nowa Gdynia” w Zgierzu
ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz

za okres od stycznia 2022 r. do grudnia 2022r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu dzialajgc zgodnie z §4 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230 t,j.) dokonat analizy:

— parametréw jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa w §3 ust.1
w/w rozporzadzenia,

— wynikow badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia,

— zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego pltywalnig oraz zastosowanych
metodyk referencyjnych analiz,

— wynikow badan wody na plywalni wykonanych przez wiasciwego panstwowego mspektora samtamego
przed Wydamem oceny,

dotyczgceej poszczegdlnych niecek basenowych oraz ich systeméw cyrkulacii, tj: basen rekreacyijny, basen
sportowy, brodzik, jacuzzi na Plywalni Stacja Nowa Gdynia w Zgierzu, ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz.

Biorac pod uwage powyzsze Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza:

1/ Zarzadca basenu dokonywal oceny spetnienia wymagan na podstawie biezacej obserwacji obiektu oraz
W sposob systematyczny i udokumentowany prowadzil nadzo6r pracy urzadzefi w zakresie: pH wody,
potencjatu redox, stezenia chloru wolnego, temperatury wody oraz odnotowywat odczyty z urzadzen
w prowadzonym rejestrze wynikoéw automatycznych pomiardéw jakosci wody (pH, potencjat redox,
stezenie chloru wolnego i temperatura wody co 4 godziny, chlor zwigzany wyliczany raz na dobe),
co potwierdzajg wyniki kontroli urzedowej przeprowadzonej w dniu: 26.05.2022 r. (protokol kontroli

nr HS/7/45/22).

2/ Zarzadzajacy plywalnig prowadzil systematyczne i udokumentowane badania laboratoryjne jakosei
wody zgodnie z harmonogramem ustalonym z PPIS w Zgierzu w zakresie i z czegstotliwoscig okreslong
w zalgcznikach nr 1 i 2 do cytowanego na wstgpie rozporzadzenia, w [aboratorium posiadajgcym
akredytacje PCA w zakresie metodyk referencyjnych wykonywanych analiz oraz przekazywat do PPIS
w Zgierzu sprawozdania z wykonywanych badan.

3/ Analiza sprawozdan z badan mikrobiologicznych wody na ptywalni, przeprowadzonych przez Zarzadce
w ramach kontroli wewnetrznej oraz kontroli urzedowej PPIS w Zgierzu, wskazywala na okresowe
wystepowanie odchyleri od normatywéw okreslonych w zataczniku nr 1 do cytowanego na wstepie
rozporzadzenia w zakresic ogélnej liczby mikroorganizméw w temp. 36+2 °C po 48h ~
4 przekroczenia w systemach cyrkulacji pojedynczych niecek basenowych. Ponadto w niecce jacuzzi
wystapilo zanieczyszezenie bakteriami E. coli — jednorazowe przekroczenie na 24 préby pobrane oraz
jednorazowo obecnos¢ gromkoweéw w niecce rekreacyjnej (na 24 proby pobrane),




4/ Analiza sprawozdan z badan fizykochemicznych wody na ptywalni, przeprowadzonych przez Zarzadee
w ramach kontroli wewngtrznej oraz kontroli urzedowej PPIS w Zgierzu w omawianym okresie
wskazywala wystepowanie odchylefi od normatywéw okresfonych w zatgezniku nr 2 do cytowanego na
wstepie rozporzadzenia w poszczeg6lnych nieckach basenowych w zakresie chloru Zwigzanego

(4 przekroczenia na 168 préb pobranych) i chloru wolnego (5 przekroczesi na 168 préb pobranych) oraz
metnosci wody (12 przekroczefi na 64 préb pobranych),

Powyzsze parametry zwigzane s z technologia uzdatniania wody. Przekroczenia byly krétkotrwate i
kontrolne  badanie jakosci wody nie wykazato ich utrzymywania sie.

Chlor zwigzany oraz powstajace w trakcie uzdatniania wody chloraminy mogg mie¢ draznigcy
wplyw na skére i drogi oddechowe oraz odpowiadaja za intensywny zapach chlorowy wody.
Pozadane jest aby chlor zwigzany miescil si¢ w granicach norm okre§lonych w rozporzadzeniu.

W zakresie pozostalych badanych parametréw fizykochemicznych wody tj. pH, chloroform, ¥ THM,
azotany, utlenialno$é, potencjal redox i pH woda w plywalni spelniata obowiazujgce wymagania.

Zarzgdca ptywalni podejmowat prawidiowe i skuteczne dziatania naprawcze majace na celu szybkie
przywrocenie jakosci wody do obowigzujgeych wymagan.

Po dokonanej analizie ryzyka zdrowotnego, majac na uwadze, iz przekroczenia mikrobiologiczne
byly incydentalne, a Zarzadca basenu podejmowal prawidtowe i skuteczne dziatania majace na celu
szybkie przywrécenie jakosci wody do obowigzujacych wymagan nalezy ocenié, iz nie spowodowale to
zagrozenia zdrowotnego dla 0séb korzystajacych z basenu. .

Biorge pod uwage powyzsze PPIS w Zgierzu ocenit wode na Plywalni Stacja Nowa Gdynia w
Zgierzu, ul. Sosnowa 11, 95-100 Zgierz, jako spetniajgcg wymagania zalacznikéw nr 112 do cytowanego
na wstgpie rozporzadzenia, ze wskazaniem na konieczno$¢ podjecia dzialan majgcych na celu regulacje
parametréw technologicznych zwigzanych z uzdatnianiem wody.

Zgodnie z §7 cytowanego na wstgipie rozporzadzenia, zarzadzajacy plyWalniq
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej oraz na stromie internetowej,
w przypadku jej prowadzenia, informuje o: '

1/ ostatniej ocenie jakosci wody dokonanej przez inspektora sanitarnego, o ktérej mowa w §4
cytowanego na wstepie rozporzqdzenia,

2/ spelnieniu przez wodg¢ okre§lonych wymagaii okreslonych w cytowanym na wstepie
rozporzadzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartosci parametréw
wynikajgcych z oceny, o ktérej mowa w §3 ust.1 cytowanego na wstepie rozporzgdzenia,

3/ podj¢tych dzialaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia wody
do obowigzujgcych wymagaii w przypadku niespelnienia wymagah jako§ciowych jakim
powinna odpowiadac woda na plywalni,

Na podstawie tych informacji uzytkownicy (szczegéinie rodzice dzieci) dokonuja swiadomego
wyboru dotyczgcego skorzystania z plywalni.
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